
Data de Publicação: 31/12/2019 11:28

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Jonathan Marques Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: dmaeengenharia@yahoo.com.br

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72948-1/2019.0 - Água Subterrânea - Poço piesometro ao lado da elevatória final ETE 03 - Agosto

Tipo de Amostra: Água Bruta

Data Coleta: 13/12/2019 10:59 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Nublado

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Bruta

Procedência da Amostra: Piesometro Temperatura Ambiente (in situ): 26°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Cádmio Total < 0,001 mg/L 0,001 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Chumbo Total < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Cobre Dissolvido < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 27/12/2019

Condutividade Elétrica 50,88 µS/cm 0,3 - SMWW 2510 B 18/12/2019

Cloreto Total 3,55 mg/L 0,80 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

Cromo Total < 0,01 mg/L 0,01 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Escherichia coli < 1 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Nitrato 0,40 mg/L N 0,20 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

pH 7,95 1 - 13 - SMWW 4500 H+ B 17/12/2019

Nitrogênio Amoniacal < 0,20 mg/L 0,20 - SMWW 4500 NH3 B F 20/12/2019

Nível de Água 6,14 metros - - PIG UDI e ARX 093 17/12/2019

Zinco Total < 0,06 mg/L 0,06 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
EPA: Environmental Protection Agency.
µS/cm: microsiemens por centímetro 
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, SMWW 3120 B, SMWW 2510 B, EPA 300.1: 1997 Rev. 01, SMWW 9223 B, SMWW 4500 H+ B, SMWW 4500 NH3 B F, PIG
UDI e ARX 093. 

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Relatório de Ensaio 72948/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Araxá – MG
Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, nº 95
Domingos Zema – Cep: 38.181-179

Telefone: (34) 3669-6600

www.bioeticaambiental.com.br
SAC: 0800 033 2524 | WhatsApp: (34) 9.8868-3050
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Fernanda Aparecida da Cunha Aires Martins
Responsável pela Publicação da Amostra

 
Responsável Técnico da Amostra

CRQ 02404593

Revisado por: Ada Lucia Vieira, Breno Ferreira Pessoa, Maria Aparecida Sângela de Souza, Michele Queiroz de Sousa, Tiago Victor da Silva. 

Chave de Validação: aecec918c9864d359cb43eb1144b3b0e
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Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Data de Publicação: 31/12/2019 11:28

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Jonathan Marques Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: dmaeengenharia@yahoo.com.br

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72948-1/2019.0 - Água Subterrânea - Poço piesometro ao lado da elevatória final ETE 03 - Agosto

Tipo de Amostra: Água Bruta

Data Coleta: 13/12/2019 10:59 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Nublado

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Bruta

Procedência da Amostra: Piesometro Temperatura Ambiente (in situ): 26°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Cádmio Total < 0,001 mg/L 0,001 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Chumbo Total < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Cobre Dissolvido < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 27/12/2019

Condutividade Elétrica 50,88 µS/cm 0,3 - SMWW 2510 B 18/12/2019

Cloreto Total 3,55 mg/L 0,80 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

Cromo Total < 0,01 mg/L 0,01 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Escherichia coli < 1 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Nitrato 0,40 mg/L N 0,20 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

pH 7,95 1 - 13 - SMWW 4500 H+ B 17/12/2019

Nitrogênio Amoniacal < 0,20 mg/L 0,20 - SMWW 4500 NH3 B F 20/12/2019

Nível de Água 6,14 metros - - PIG UDI e ARX 093 17/12/2019

Zinco Total < 0,06 mg/L 0,06 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
EPA: Environmental Protection Agency.
µS/cm: microsiemens por centímetro 
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, 3010 B, 9000. 

PIG UDIA e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Relatório de Ensaio 72948/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Chave de Validação: 1dbf71af55894fe5a00093676727f9a1
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Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Data de Publicação: 31/12/2019 11:28

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Jonathan Marques Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: dmaeengenharia@yahoo.com.br

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72949-1/2019.0 - Água Subterrânea - Poço 02 - Agosto piesometro perto do decantador ETE

Tipo de Amostra: Água Bruta

Data Coleta: 13/12/2019 10:49 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Nublado

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Bruta

Procedência da Amostra: Piesometro Temperatura Ambiente (in situ): 27°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Cádmio Total < 0,001 mg/L 0,001 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Chumbo Total < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Cobre Dissolvido < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 27/12/2019

Condutividade Elétrica 46,30 µS/cm 0,3 - SMWW 2510 B 18/12/2019

Cloreto Total 1,28 mg/L 0,80 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

Cromo Total < 0,01 mg/L 0,01 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Escherichia coli < 1 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Nitrato 2,40 mg/L N 0,20 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

pH 7,79 1 - 13 - SMWW 4500 H+ B 17/12/2019

Nitrogênio Amoniacal 0,86 mg/L 0,20 - SMWW 4500 NH3 B F 20/12/2019

Nível de Água 5,09 metros - - PIG UDI e ARX 093 17/12/2019

Zinco Total < 0,06 mg/L 0,06 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
EPA: Environmental Protection Agency.
µS/cm: microsiemens por centímetro 
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, 3010 B, 9000. 

PIG UDIA e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Relatório de Ensaio 72949/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Responsável Técnico da Amostra
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Revisado por: Ada Lucia Vieira, Breno Ferreira Pessoa, Maria Aparecida Sângela de Souza, Michele Queiroz de Sousa, Tiago Victor da Silva. 

Chave de Validação: 0b7842bc64704c8a8851068beb4078af

Relatório de Ensaio 72949/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Data de Publicação: 31/12/2019 11:28

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Jonathan Marques Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: dmaeengenharia@yahoo.com.br

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72949-1/2019.0 - Água Subterrânea - Poço 02 - Agosto piesometro perto do decantador ETE

Tipo de Amostra: Água Bruta

Data Coleta: 13/12/2019 10:49 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Nublado

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Bruta

Procedência da Amostra: Piesometro Temperatura Ambiente (in situ): 27°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Cádmio Total < 0,001 mg/L 0,001 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Chumbo Total < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Cobre Dissolvido < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 27/12/2019

Condutividade Elétrica 46,30 µS/cm 0,3 - SMWW 2510 B 18/12/2019

Cloreto Total 1,28 mg/L 0,80 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

Cromo Total < 0,01 mg/L 0,01 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Escherichia coli < 1 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Nitrato 2,40 mg/L N 0,20 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

pH 7,79 1 - 13 - SMWW 4500 H+ B 17/12/2019

Nitrogênio Amoniacal 0,86 mg/L 0,20 - SMWW 4500 NH3 B F 20/12/2019

Nível de Água 5,09 metros - - PIG UDI e ARX 093 17/12/2019

Zinco Total < 0,06 mg/L 0,06 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
EPA: Environmental Protection Agency.
µS/cm: microsiemens por centímetro 
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, SMWW 3120 B, SMWW 2510 B, EPA 300.1: 1997 Rev. 01, SMWW 9223 B, SMWW 4500 H+ B, SMWW 4500 NH3 B F, PIG
UDI e ARX 093. 

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Relatório de Ensaio 72949/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Chave de Validação: 79810f49feb94487b6dc5065d2018b2a
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Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Data de Publicação: 31/12/2019 11:28

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Jonathan Marques Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: dmaeengenharia@yahoo.com.br

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72950-1/2019.0 - Água Subterrânea - Poço 01 - Agosto piesometro 1 do lado do reator ETE

Tipo de Amostra: Água Bruta

Data Coleta: 13/12/2019 10:38 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Nublado

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Bruta

Procedência da Amostra: Piesometro Temperatura Ambiente (in situ): 27°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Cádmio Total < 0,001 mg/L 0,001 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Chumbo Total < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Cobre Dissolvido < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 27/12/2019

Condutividade Elétrica 69,94 µS/cm 0,3 - SMWW 2510 B 18/12/2019

Cloreto Total 3,19 mg/L 0,80 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

Cromo Total < 0,01 mg/L 0,01 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Escherichia coli < 1 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Nitrato 2,26 mg/L N 0,20 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

pH 7,88 1 - 13 - SMWW 4500 H+ B 17/12/2019

Nitrogênio Amoniacal < 0,20 mg/L 0,20 - SMWW 4500 NH3 B F 20/12/2019

Nível de Água 7,30 metros - - PIG UDI e ARX 093 17/12/2019

Zinco Total < 0,06 mg/L 0,06 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
EPA: Environmental Protection Agency.
µS/cm: microsiemens por centímetro 
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, SMWW 3120 B, SMWW 2510 B, EPA 300.1: 1997 Rev. 01, SMWW 9223 B, SMWW 4500 H+ B, SMWW 4500 NH3 B F, PIG
UDI e ARX 093. 

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Relatório de Ensaio 72950/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Fernanda Aparecida da Cunha Aires Martins
Responsável pela Publicação da Amostra

 
Responsável Técnico da Amostra

CRQ 02404593

Revisado por: Ada Lucia Vieira, Breno Ferreira Pessoa, Maria Aparecida Sângela de Souza, Michele Queiroz de Sousa, Tiago Victor da Silva. 

Chave de Validação: c36ed2f7adbe44c180f1a4d1473a94db

Relatório de Ensaio 72950/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Data de Publicação: 31/12/2019 11:28

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Jonathan Marques Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: dmaeengenharia@yahoo.com.br

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72950-1/2019.0 - Água Subterrânea - Poço 01 - Agosto piesometro 1 do lado do reator ETE

Tipo de Amostra: Água Bruta

Data Coleta: 13/12/2019 10:38 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Nublado

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Bruta

Procedência da Amostra: Piesometro Temperatura Ambiente (in situ): 27°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Cádmio Total < 0,001 mg/L 0,001 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Chumbo Total < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Cobre Dissolvido < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 27/12/2019

Condutividade Elétrica 69,94 µS/cm 0,3 - SMWW 2510 B 18/12/2019

Cloreto Total 3,19 mg/L 0,80 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

Cromo Total < 0,01 mg/L 0,01 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Escherichia coli < 1 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Nitrato 2,26 mg/L N 0,20 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

pH 7,88 1 - 13 - SMWW 4500 H+ B 17/12/2019

Nitrogênio Amoniacal < 0,20 mg/L 0,20 - SMWW 4500 NH3 B F 20/12/2019

Nível de Água 7,30 metros - - PIG UDI e ARX 093 17/12/2019

Zinco Total < 0,06 mg/L 0,06 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
EPA: Environmental Protection Agency.
µS/cm: microsiemens por centímetro 
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, 3010 B, 9000. 

PIG UDIA e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Relatório de Ensaio 72950/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Fernanda Aparecida da Cunha Aires Martins
Responsável pela Publicação da Amostra

 
Responsável Técnico da Amostra

CRQ 02404593

Revisado por: Ada Lucia Vieira, Breno Ferreira Pessoa, Maria Aparecida Sângela de Souza, Michele Queiroz de Sousa, Tiago Victor da Silva. 

Chave de Validação: 604c638b1ba6409392b472993eec091b

Relatório de Ensaio 72950/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Data de Publicação: 27/12/2019 04:49

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Jonathan Marques Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: dmaeengenharia@yahoo.com.br

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72951-1/2019.0 - Água Subterrânea - Poço 02- Agosto

Tipo de Amostra: Água Bruta

Data Coleta: 13/12/2019 14:15 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Bom

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Bruta

Procedência da Amostra: Piesometro Temperatura Ambiente (in situ): 31°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Cádmio Total < 0,001 mg/L 0,001 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Chumbo Total < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Cobre Dissolvido < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 27/12/2019

Condutividade Elétrica 214,60 µS/cm 0,3 - SMWW 2510 B 23/12/2019

Cloreto Total < 0,80 mg/L 0,80 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

Cromo Total < 0,01 mg/L 0,01 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Escherichia coli < 1 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Nitrato 0,29 mg/L N 0,20 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

pH 6,18 1 - 13 - SMWW 4500 H+ B 17/12/2019

Nitrogênio Amoniacal < 0,20 mg/L 0,20 - SMWW 4500 NH3 B F 20/12/2019

Nível de Água 3,40 metros - - PIG UDI e ARX 093 17/12/2019

Zinco Total < 0,06 mg/L 0,06 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
EPA: Environmental Protection Agency.
µS/cm: microsiemens por centímetro 
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório”. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, SMWW 3120 B, SMWW 2510 B, EPA 300.1: 1997 Rev. 01, SMWW 9223 B, SMWW 4500 H+ B, SMWW 4500 NH3 B F, PIG
UDI e ARX 093. 

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Relatório de Ensaio 72951/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Camilla Sales de Oliveira Aires Martins
Responsável pela Publicação da Amostra

 
Responsável Técnico da Amostra

CRQ 02404593

Revisado por: Breno Ferreira Pessoa, Maria Aparecida Sângela de Souza, Michele Queiroz de Sousa, Tiago Victor da Silva. 

Chave de Validação: 604a7ac87dc74e879699cf41a5d47dfa

Relatório de Ensaio 72951/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Data de Publicação: 27/12/2019 04:49

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Jonathan Marques Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: dmaeengenharia@yahoo.com.br

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72951-1/2019.0 - Água Subterrânea - Poço 02- Agosto

Tipo de Amostra: Água Bruta

Data Coleta: 13/12/2019 14:15 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Bom

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Bruta

Procedência da Amostra: Piesometro Temperatura Ambiente (in situ): 31°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Cádmio Total < 0,001 mg/L 0,001 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Chumbo Total < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Cobre Dissolvido < 0,008 mg/L 0,008 - SMWW 3120 B 27/12/2019

Condutividade Elétrica 214,60 µS/cm 0,3 - SMWW 2510 B 23/12/2019

Cloreto Total < 0,80 mg/L 0,80 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

Cromo Total < 0,01 mg/L 0,01 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Escherichia coli < 1 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Nitrato 0,29 mg/L N 0,20 - EPA 300.1: 1997 Rev. 01 18/12/2019

pH 6,18 1 - 13 - SMWW 4500 H+ B 17/12/2019

Nitrogênio Amoniacal < 0,20 mg/L 0,20 - SMWW 4500 NH3 B F 20/12/2019

Nível de Água 3,40 metros - - PIG UDI e ARX 093 17/12/2019

Zinco Total < 0,06 mg/L 0,06 - SMWW 3120 B 20/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
EPA: Environmental Protection Agency.
µS/cm: microsiemens por centímetro 
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, 3010 B, 9000. 

PIG UDIA e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Relatório de Ensaio 72951/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Camilla Sales de Oliveira Aires Martins
Responsável pela Publicação da Amostra

 
Responsável Técnico da Amostra

CRQ 02404593

Revisado por: Breno Ferreira Pessoa, Maria Aparecida Sângela de Souza, Michele Queiroz de Sousa, Tiago Victor da Silva. 

Chave de Validação: f85d266af78946b785af10ccab77e22f

Relatório de Ensaio 72951/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC602/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Data de Publicação: 18/12/2019 05:55

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Kairo Faleiros Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: ---

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72952-1/2019.0 - Saída do chorume tratado aterro sanitário

Tipo de Amostra: Efluente

Data Coleta: 13/12/2019 13:42 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Bom

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Tratada

Procedência da Amostra: Saída do chorume Temperatura Ambiente (in situ): 30°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Escherichia coli 3,3 x 10+7 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, 9000. 

PIG UDIA e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Camilla Sales de Oliveira Aires Martins
Responsável pela Publicação da Amostra

 
Responsável Técnico da Amostra

CRQ 02404593

Revisado por: Maria Aparecida Sângela de Souza. 

Chave de Validação: 260f9e19c90c458fa56ac777f9bbc551

Relatório de Ensaio 72952/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC610/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Data de Publicação: 18/12/2019 05:55

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Kairo Faleiros Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: ---

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72952-1/2019.0 - Saída do chorume tratado aterro sanitário

Tipo de Amostra: Efluente

Data Coleta: 13/12/2019 13:42 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Bom

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Tratada

Procedência da Amostra: Saída do chorume Temperatura Ambiente (in situ): 30°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Escherichia coli 3,3 x 10+7 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, SMWW 9223 B. 

PIG UDIA e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Camilla Sales de Oliveira Aires Martins
Responsável pela Publicação da Amostra

 
Responsável Técnico da Amostra

CRQ 02404593

Revisado por: Maria Aparecida Sângela de Souza. 

Chave de Validação: e4d9b0a81a4949348a1a49c83302b2db

Relatório de Ensaio 72952/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC610/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Araxá – MG
Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, nº 95
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Data de Publicação: 18/12/2019 05:55

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Kairo Faleiros Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: ---

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72953-1/2019.0 - Entrada do chorume bruto do aterro sanitário

Tipo de Amostra: Efluente

Data Coleta: 13/12/2019 13:50 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Bom

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Bruta

Procedência da Amostra: Entrada do chorume Temperatura Ambiente (in situ): 30°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Escherichia coli 9,59 x 10+5 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, 9000. 

PIG UDIA e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Camilla Sales de Oliveira Aires Martins
Responsável pela Publicação da Amostra

 
Responsável Técnico da Amostra

CRQ 02404593

Revisado por: Maria Aparecida Sângela de Souza. 

Chave de Validação: bd8b226349ac456d99411941a34e42c6

Relatório de Ensaio 72953/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC610/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.

Araxá – MG
Av. Dr. Pedro de Paula Lemos, nº 95
Domingos Zema – Cep: 38.181-179

Telefone: (34) 3669-6600

www.bioeticaambiental.com.br
SAC: 0800 033 2524 | WhatsApp: (34) 9.8868-3050
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Data de Publicação: 18/12/2019 05:55

Identificação Conta

Cliente: Departamento Municipal de Água e Esgoto CNPJ/CPF: 22.604.896/0001-50

Contato: Kairo Faleiros Telefone: (34) 3842-2595

Endereço: Avenida Olegário Maciel, 480 - Batuque E-mail: ---

Cidade: Monte Carmelo CEP: 38500-000

Nº Amostra: 72953-1/2019.0 - Entrada do chorume bruto do aterro sanitário

Tipo de Amostra: Efluente

Data Coleta: 13/12/2019 13:50 Data Recebimento: 13/12/2019 18:00

Tipo de Amostragem: Simples Condição do Tempo: Bom

Chuvas nas últimas 24h: Sim Natureza da Amostra: Bruta

Procedência da Amostra: Entrada do chorume Temperatura Ambiente (in situ): 30°C

Resultados Analíticos

Demais Ensaios

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Escherichia coli 9,59 x 10+5 NMP/100mL 1 - SMWW 9223 B 14/12/2019

Legenda:
LQ: Limite de Quantificação.
SMWW: Standard Methods for Examination of Water and Wastewater - 22th Edition 2012.
NMP/100mL: Número mais provável 
Laboratório de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0354. 

Informações da Coleta: 
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª ed.,
2012 Methods 1060, SMWW 9223 B. 

PIG UDIA e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04. 

Camilla Sales de Oliveira Aires Martins
Responsável pela Publicação da Amostra

 
Responsável Técnico da Amostra

CRQ 02404593

Revisado por: Maria Aparecida Sângela de Souza. 

Chave de Validação: 96b4a8ef4cd247ea92655115306d0b41

Relatório de Ensaio 72953/2019.0.A 

Proposta Técnica: PC610/2019

Os resultados deste relatório se restringem às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias após emissão do relatório de ensaios, exceto para amostras perecíveis.
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Domingos Zema – Cep: 38.181-179
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SAC: 0800 033 2524 | WhatsApp: (34) 9.8868-3050
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